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LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY

Wojewoddzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 61 - 705 Poznan ul. Noskowskiego 21
tel. 61 8544-82, 8544-829 fax. 61 8544-829 e-mail Ibwig@wssepoznan.pl

UZUPELNIENIE DO SPRAWOZDANIA Z BADAN nr ,, D,, /974 /2360 /2011

Nazwa i adres zleceniodawcey : ZWIAZEK MIEDZYGMINNY ,,PUSZCZA ZIELONKA”
62 — 095 Murowana Goslina, ul. Nowy Rynek 8 - Umowa z dnia 09.05.2011 r. Nr 21/2011

Prébki pobrano i dostarczono przez : Pracownika LBWiG Nr rejestru probki : ,,D”/974/2360/2011
Identyfikacja metody poboru prébek : PN-ISO 5667-4: 2003, PN-EN ISO 19458: 2007 Data dostarczenia : 19.09.2011r.
Rodzaj prébki : woda powierzchniowa Data pobrania : 19.09.2011 r.

Miejsce pobrania: Jezioro Uzarzewskie — na wylocie rowu doprowadzajacego

Data zakonczenia analiz : 26.09.2011 r.

$cieki z oczyszczalni w Uzarzewie gm. Swarzedz

Dopuszczalne Wyniki Identyfikator Niepewno$é
Lp. Parametr zakresy. Wynik niespelniajac | Jednostka sl t)l;ada - wyniku
wartosci e wymagan etody wezej badania ?
1 pH 6-9 8.1 - - 1SO10523:2008 Q -
2 Barwa akceptowalna | akceptowalna - - Ocena organoleptyczna =
3 | Zapach naturalny naturalny - - Ocena organoleptyczna =
g | ey TERpUAERERY > 80 % 81.1 - % PN-EN 25814: 1999 -
/nasycenie/
5 BZT; 6 7,47 nie spetnia mg/10, PN-EN 1899-2: 2002 -
nieobecny nieobecny )
6 |Fenole -apach zapach - Ocena organoleptyczna &
7 | Oleje mineralne TR nxew1doc?ne - - Ocena organoleptyczna -
plamy plamy
3 Substancje powierzchniowo | brak 'trwaiej brak'trwa%ej ) ) Svem orgmoleptyeans )
czynne piany piany
Osady smoliste, przedmioty
9 ; brak - - - Ocena organoleptyczna =
plywajace i
iloSci nie
10 | Zakwity sinic b;:;f’?gj) ii;u, brak - - Ocena organoleptyczna =
zmetnienia
11 | Azot ogdlny 10 3,09 = mg/1 PN-EN 25663: 2001 =
12 | Fosfor og6lny 0,25 2,74 nie spelnia | mg /1 PN-EN ISO 6878: 2006 -
: " : ; . PB-09-A-700
13 | Bakterie grupy coli 10000 17000 nie spetnia | jtk / 100 ml wyd. 3 7 dnia 15.062009r. Q -
Bakterie grupy coli typ PE.059: & 700
14 | katowy (termotolerancyjne), 1000 2200 nie spetnia | jtk/100ml | 5L =
& . wyd. 3 zdnia 15.06.2009 1.
Escherichia coli
15 | Paciorkowce katowe 400 6000 nie spetnia | jtk / 100 ml | PN-EN ISO 7899-2: 2004 -
Bakterie z rodzaju . v PB-09-A-791
16| Suimonella nieobecne | - w 1000ml |0y 5, dnia 15.06.2000 ¢ -

D — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 pazdziernika 2002 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda w kapieliskach /Dz. U. Nr 183, poz. 1530/

05.10.2011r

Data sporzadzenia sprawozdania Kierownik “Laborat

- koniec sprawozdania -

Y _ Niepewno$¢ wyniku jest podawana dla metod akredytowanych i gdy wynik + niepewnosé obejmuje wartosé NDS-u.

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody LBWiG w Poznaniu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach.
Reklamacje mozna skladaé pisemnie w ciggu 7 dni od daty otrzymania wyniku.

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami akredytowanymi i nie akredytowanymi. Metody badawcze dodatkowo oznakowane
literkg Q, posiadajg akredytacj¢ PCA Nr certyfikatu AB 438.



